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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1, art. 12 ust.1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz U. z 2021r., poz. 195 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tekst jednolity: Dz. U, z 2020r., poz. 2028), § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, ust. 8, § 22
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone)
do spozycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych, probek wody pobranych w punktach
zgodnofci przez PPIS w Konskich w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody
oraz przez zarzadcg wodociggu — Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Koriskich
Sp. z o. o. z siedzibg w Modliszewicach przy ul Piotrkowskiej 2e w ramach wewngtrznej
kontroli jakosci wody, pochodzgcej z urzadzenia wodociagowego wodociggu Konskie;

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONSKICH

stwicrdza:
przvdatnos$é wody do spozycia przez ludzi.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kofskich realizujgec ustawowy obowigzek
nadzoru nad jako$cia wody przeznaczonej do spozycia dokonal okresowej oceny jakodci wody
na podstawie:

1) sprawozdai z wynikow badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia w ramach
prowadzonego przez PPIS w Konskich nadzoru sanitarnego, sprawozdan z wynikow
badafi jakoséci wody przeznaczonej do spozycia W ramach prowadzonej przez zarzadcg,
wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewngtrzne) jakosci wody do spozycia, przekazywanych
do PPIS w Konskich;

2) nadzoru nad jakoscia wody do spozycia prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Konskich, o ktorym mowa w § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci .wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U., poz. 2294),

3) analizy podejmowanych dziatan naprawczych.

Wodociag zbiorowego zaopatizenia Koriskie zasilany jest w wode z uje¢ wéd podziemnych,
zaopatruje w wodg nastepujace miejscowosci: Barycz, Bedlno, Bedlenko, Brody, Czerwony Most,
Dyszow, Gabrielnia, Gatniki, Gorny Mlyn, Grabkéw, Gracuch, Izabelow, Jezéw, Malachow,
Koczwara, Konskie, Kopaniny, Kornica, Modliszewice, Naleczow, Niebo, Nowe Brody, Nowe
Sieroslawice, Nowy Dziebaltéw, Nowy Kazanéw, Nowy Sokotéw, Pita, Pomykéw, Pomorzany,
Pro¢win, Przybyszowy, Radomek, Rogéw, Sielpia Mala, Sielpia Wielka, Sierostawice, Stadnicka
Wola, Stary Dziebaltéw, Stary Kazanéw, Stary Sokoldw, Sworzyce (w tym Kolonia Sworzyce),
Szabelnia, Trzemoszna, Wincentéw, Glupidw (kolonia), Gracuch (gajowka), Gracuch
(le$niczéwka), Izabeléw — Gajéwka (lesniczGwka), Poraj (kolonia);

- liczba zaopatrywane) ludnosci: 31409;

- produkcja wody [m3/d]: 4336;

- dtugos¢ sieci (bez przylaczy): 234,079 km;

- sposoby uzdatniania: nie prowadzi sig.



W ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Konskich w okresie od stycznia do czerwca
2022 1. pobrano z przedmiotowego wodociggu ogétem 9 probek wody do spozycia, w tym 8 prébek
w zakresie parametréw grupy A i 1 prébke w zakresie parametréw grupy A i B.

Badania wykonywane byly w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellofiska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Skarzysku ~ Kam., ul. Czerwonego Krzyza 10.

Prébki wody w ramach prowadzonej przez zarzadce¢ wodociagu wewnetrznej kontroli
jakosci wody pobierane byly do badan wedlug harmonogramu ustalonego z Pafistwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Konskich, zgodnie z czgstotliwoscia nie mniejsza niz
okreslona w zalyczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

W okresie od stycznia do czerwea 2022 r. w ramach kontroli wewnegtrznej pobrano ogélem
9 probek wody do spozycia, w tym 8 probek w zakresie parametrOw grupy A i 1 probke
w zakresie parametréw grupy A i B.

Badania wykonywane byly w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno ~ Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagielloniska 68 i Powiatowe]j Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Skarzysku — Kam., ul. Czerwonego Krzyza 10.

Badania jakosci wody do spozycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniku nr 6 do ww. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia.

W zakresie badanych parametréw woda spetniala wymagania okreslone w zatacznikach nr 1
i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Majgc na uwadze powyzsze Panstwowy Powtatowy Inspektor Sanitarny w Konskich
dokonal pozytywnej oceny jakosci wody =z wodociggu Konskie za I péirocze 2022 1,

Oceng jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociggowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Konskich wydat celem poinformowania jednostek samorzadu terytorialnego
oraz ludnosci.
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Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Koniskie;

2. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Konskich Sp. z o. o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Konskie.

Otrzymuja do wiadomogei:

1. Powiat Konecki, ul. Staszica 2, 26-200 Konskie;

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Konskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Konskie;

3. a/a.



