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Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 416), § 4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) po analizie:

e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na pltywalniach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230);

¢ wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzgdzajacego ptywalnia;

o zakresu i czestotliwosci wykonywania badah wody przez zarzadzajacego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

e wynikéw badain wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Konskich przed wydaniem oceny:

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONSKICH
stwierdza,

ze woda na Plywalni Miejskiej w Konskich, ul. Warszawska 38 odpowiada wymaganiom
okreslonym w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich dokonat zbiorczej rocznej oceny
jako$ci wody na Plywalni Miejskiej w Konskich zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagaf, jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 ., poz. 1230).

Na plywalni wyznaczone sg nast¢pujgee punkty poboru wody do badan:

> Niecka basenowa (naroznik 1,20m; $rodek k/sondy 1,40m; naroznik 1,60m),

» Minibasen spa,

» Brodzik dla dzieci (w okresie od maja do konca pazdziernika),

» Brodzik dla dzieci z parasolem wodnym (w okresie od maja do korca pazdziernika),

» System cyrkulacji niecki basenowej,

> Natryski przy szatniach damskiej i meskiej (badania wody cieplej uzytkowej w kierunku

bakterii Legionella sp.).

Woda doprowadzana na ptywalnie¢ pochodzi z urzadzenia wodociagowego zbiorowego zaopatrzenia
w wode — wodocigg Konskie, ktéry znajduje sie¢ pod biezacym nadzorem sanitarnym
PPIS w Konskich.

Jakoé¢ wody z przedmiotowego wodociggu speinia wymagania rozporzqdzema Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jd.kOSC'! wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U., poz. 2294).



W dniach od 02.09.2024r. do 11.09.2024r., zostala przeprowadzona przerwa technologiczna
w pracy plywalni, w trakcie ktérej wykonano niezbedne prace konserwacyjno-remontowe,
catkowita wymiang wody w nieckach na $wieza, mycie i dezynfekcje niecek.

Kontrola wewngtrzna jakosci wody na plywalni prowadzona przez zarzadce plywalni
wykonywana byla zgodnie z harmonogramem badan wody ustalonym z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Konskich, z czestotliwoscia pobierania probek wody na plywalniach
okreslong w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia
sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii, w zakresie dotyczacym parametréw mikrobiologicznych okreslonych
w  zatgezniku nr 1 i parametréw fizykochemicznych okreslonych w zalgezniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zarzadzajacy plywalnia prowadzil rejestr biezace obserwacji wody na plywalni,
systematyczny i udokumentowany nadzér pracy wrzadzen oraz rejestr wynikéw pomiaru jakosci
wody na plywalni obejmujgcy parametry: potencjal redox, pH wody. stezenie chloru wolnego,
temperatur¢ wody, chlor zwiazany. W trakcie ostatniego roku zarzadzajacy plywalnig nie odnotowat
oraz nie zglosit do PPIS w Konskich zadnych widocznych zanieczyszezen, ani incydentow
kalowych lub wymiotnych.

Analizy wody na plywalni wykonywane byly przez laboratoria posiadajace akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Mochtynska 65, 03-280 Warszawa w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej
przez zarzadce plywalni oraz laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j
w Kielcach i laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Skarzysku — Kam.
w ramach biezgcego nadzoru nad jakoscig wody sprawowanego przez PPIS w Konskich.

Badania przeprowadzone zostaly z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody,
okreslonych w zalgezniku nr 4 do rozperzgdzenia,

Przeprowadzone analizy prébek wody basenowej pobranych z Plywalni Miejskiej
w Konskich w ramach kontroli wewnetrznej oraz w ramach nadzoru sanitarnego, wykazaly, ze jej
jakos¢ pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym w badanym zakresie odpowiadala
wymogom okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagail, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 fy
poz. 1230).

W  zwigzka z powyzszym, przeprowadzona zbioreza, roczna ocena jakosci
wody na Plywalni Miejskiej w Konskich, ktéra obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r. potwierdza, ze uzytkownicy plywalni korzystali z wody przydatnej

do kapieli.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich dokonat zbiorczej rocznej oceny jakosci
wody na ptywalni, celem poinformowania o tym korzystajacych z plywalni.
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Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Zarzad Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Konskich,
ul. Kpt. Stoifiskiego 2, 26-200 Koriskie.

trzymuja do wiadomoseci:
1) Gmina Koriskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie;

2. Plywalnia Miejska w Koniskich, ul. Warszawska 38, 26-200 Konskie;
3.ala



