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OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY
na terenie Miasta i Gminy Konskie za 2024

! Q’)g &D
Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z d{;l

14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 416)& \

art. 12 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekdéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 23 rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. poz. 2294);

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich

dokonal obszarowej oceny jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
Miasta i Gminy Konskie za 2024 r.

Ocena obszarowa jako$ci wody przeznaczonej do spozycia obejmuje:

1. wykaz producentdw wody zaopatrujgcych ludnosé

2. informacje o:

» wielkosci produkcji wody dostarczanej od poszczegdlnych producentéw 1 sposobie jej
uzdatniania,

» liczbie ludnosci zaopatrywanej w wode,

» jakosci wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jezeli jest stosowana,

* przekroczeniach warto$ci dopuszczalnych parametréw jakosci wody wraz ze wskazaniem ich
wplywu na zdrowie konsumentdw,

» zgloszonych reakcjach niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze,

» prowadzonych postepowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody,

» dzialaniach naprawczych prowadzonych przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne.

W 2024 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Korskich obejmowal nadzorem

5 urzadzen wodociggowych, w tym:

- 3 wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wodg (Tabela 1) — wodociagi: Konskie, Paruchy, Wasosz;
- 2 podmioty wykorzystujagce wode pochodzgca z indywidualnego ujecia w budynkach uzytecznosci
publicznej —wodociggi: Konskie POLMLEK, Konskie SZPITAL (Zabela 2)

Na terenie Miasta i Gminy Konskie wodociggi zbiorowego zaopatrzenia w wode
oraz inne podmioty zasilane sg w wode z uje¢ wdd podziemnych, nie prowadzi si¢ w nich statej
dezynfekeji wody.



Tabela 1. Wykaz prze.dsif;biors'tw wodéciqgo‘vo;kanaiizacyjnych

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Konskich Sp. z 0. 0. Modliszewice,
ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Konskie

L.p.

Nazwa
wodociggu

Liczba
zaopatrywanej
ludnosei

Produkcja
wody

[m3/d]

Zaopatrywane miejscowosci

Sposoby
uzdatniania

Jakoscé
wody -
ocena

Konskie

30587

4073

Barycz, Bedlno, Bedlenko, Brody,
- Czerwony Most, Dyszéw,
Gabrielnia, Gatniki, Gérny Miyn,
Grabkdw, Gracuch, Jzabelow,
Jezdw, Malachdw, Koczwara,
Koiiskie, Kopaniny, Komica,
Modliszewice, Nalgczow, Niebo,
Nowe Brody, Nowe Sierostawice,
Nowy Dziebaitow, Nowy
Kazandw, Nowy Sokoltdw, Pila,
Pomykéw, Pomorzany, Proéwin,
Przybyszowy, Radomek, Rogéw,
Sielpia Mata, Siclpia Wielka,
Sierostawice , Stadnicka Wola,
Stary Dziebaltow, Stary Kazanow,
Stary Sokotéw, Sworzyce (w tym
Kolonia Sworzyce w 2010r.),
~Szabelnia, Trzemoszna,
Winceniow, Glupiéw (kolonia),
Gracuch (gajowka), Gracuch
(lesniczéwka), 1zabeldw —
Gajéwka (lesniczowka), Poraj
(kolonia)

pozytywna

Paruchy

1916

230

Baczyna, Chelb, Czysta,
Drutarnia, Fidor, Mtynek,
Nieswin, Paruchy, Stara Kuznica

koagulacja, korekta
odczynu (pH),
regulacja twardosci,
napowictrzanie,
odzelazianie,
odmanganianie,
dezynfekcja stata
promieniami UV

pozytywna

Wasosz

457

37

Matachdw, Wasosz

korekta odezynu
(pH)

pozytywna




Tabela 2. Wykaz podmiotéw wykorzystujacych wode pochodzgcg z ujeé
indywidualnych w budynkach uzytecznosci publicznej

[Polmlek Sp. z 0. 0., ul. Hoza 51, 00-681 Warszawa, Oddzial w Konskich, ul. Zielona 11, 26-200 Konskie.

Liczba

1 i zaopatrywane;j Produkeja wody) - Zaopatrywane Sposoby uzdatniania IBKELE Wodyr-
1 P wodociggu II; d nz 4 J [m3 /d] miejscowosci ' ocena
-y koagulacja,
Koriskie . g
1 0 920 Konskie odzelazianie, pozytywna
POLMLEK odmanganianie
Zespot Opieki Zdrowotnej w Konskich, ul. Gimnazjalna 41b, 26-200 Konskie.
| Nazwa - L:tcz?\?ane' Produkcja wody Zaopatrywane [Sposoby uzdatnianialakos¢ wody -
2 [P wodociagu l]:l dr?(;éci J [m3/d]. miejscowosci i dezynfekcji ocena
Konskie L odzelazianie, korekta
1 S7PITAL 136 250 Konskie odezmr{pli} pozytywna

W 2024r. nie byly prowadzone postepowania administracyjne w zakresie jakodci wody
do spozycia.

Z terenu Miasta i Gminy Konskie nie odnotowano zadnych zgloszen zwigzanych
z niepozgdanymi reakcjami po spozyciu wody. |

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich dokonat obszarowej oceny jakosci
wody na terenie Miasta i Gminy Koriskie za 2024=. celem poinformowania konsumentow.

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

\ 1) Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie;

. Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Konskich Sp. z o. o.

Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Konskie.

Otrzymuja do wiadomo§ci:

1. Starostwo Powiatowe, ul. Staszica 2, 26-200 Konskie;
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Konskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Kofiskie;

3. a/a.
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